
要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

北病棟
5-5　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1997 年版）

IS/ISO 1.01 CT・SD 0.63 ISO=0.75
U=1.25 として診断

南病棟
5-5　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1997 年版）

IS/ISO 1.00 CT・SD 0.63 ISO=0.75
U=1.25 として診断

5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（1990 年版）

IS/ISO 1.01 CT・SD 0.77 ISO=0.75
U=1.25 として診断

中原区小杉町1-396 2号　病院
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.32

高津区溝口一丁目211番地、212
番地3、212番地1、213番地2

2号　病院
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.08 CTU・SD 0.66

宮前区菅生2丁目2095番地11 2号　病院
5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2009 年版）

IS/ISO 1.11 CTU・SD 0.52 Rt=0.99 として診断

宮前区菅生2丁目2095番地12 2号　病院

5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2009 年版）
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 0.33 CTU・SD 0.19 建替え
令和元年7月着手

令和6年8月完了予定

　【病院又は診療所】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

日本鋼管病院　（病棟）

川崎区鋼管通一丁目2番地8他 2号　病院

日本鋼管病院　（外来棟）

 日本医科大学武蔵小杉病院 Ｂ棟

総合高津中央病院 １号館

聖マリアンナ医科大学病院　本館

聖マリアンナ医科大学病院　別館
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

川崎区富士見２丁目１番６号 3号　観覧場
5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 3 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CT・SD 0.38 ISO=0.70 として診断

　【劇場、観覧場、映画館又は演芸場】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

川崎競輪場メインスタンド
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

川崎区大師町4－1外 4号　集会場
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.02 - - ISO=1.0 として診断

建物全体
5-4　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1983年版）

IS/ISO 1.67 - -

会館部分
5-4　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1983年版）

IS/ISO 1.62 - -

客席部分
5-4　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1983年版）

IS/ISO 1.85 - -

舞台部分
5-4　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1983年版）

IS/ISO 2.26 - -

宿泊棟

4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法
4-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対し
て所要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.06 - -

大ホール棟

4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法
4-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対し
て所要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 3.13 - -

プール棟

4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法
4-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対し
て所要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 2.53 - -

体育棟

4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法
4-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対し
て所要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.34 - -

クラブ棟

4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法
4-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対し
て所要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.03 - -

　【集会場又は公会堂】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

4号　公会堂

川崎市民プラザ

高津区新作１丁目１９番１号

教育文化会館

川崎区富士見２丁目１番３号

労働会館 川崎区富士見２丁目５番２号 4号　公会堂
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2017 年版）

IS/ISO 0.48 CTU・SD

4号　公会堂

0.37 Iso=0.75として診断耐震改修
令和５年度中着手予定
令和６年度中完了予定

備考

川崎大師平間寺　信徒会館
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

中原区上新城2丁目127番地１、
128番地1、129番地1、129番地4

6号　物品販売業を営む店舗
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CT・SD 0.61 令和元年度耐震改修済み

宮前区鷺沼1-1 6号　物品販売業を営む店舗

15　建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56 年６月１日以降におけるある
時点の建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）並びにこれに基づく命令及び
条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあっては、地震に係る部分に
限る。）に限る。）に適合するものであることを確認する方法

宮前区馬絹字平台1985番地1他7
筆

6号　物品販売業を営む店舗
3-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診
断指針」（2011 年版）

IS 0.81 ｑ 1.40

麻生区上麻生5丁目943番地1、同
番地2、947番地1、同番地3

6号　物品販売業を営む店舗
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.35

確認できる

　【百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

西友武蔵新城店

東急鷺沼ビル

ノジマ東名川崎店

孝友第一ビル
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

川崎区砂子二丁目11番地1他 13号　銀行
5-5　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1997 年版）

IS/ISO 1.18 CT・SD 0.57川崎信用金庫本店

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途

　【理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗】

耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

川崎区砂子1丁目9番地3
16号　保健所、税務署その他
これらに類する公益上必要な
建築物

5-6 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2009 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.50

Ａゾーン
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.80 ISO=0.75 として診断

Ｂゾーン
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.79 ISO=0.75 として診断

全体
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.06 CTU・SD 0.83 ISO=0.75 として診断

麻生区万福寺１丁目５番１号
16号　保健所、税務署その他
これらに類する公益上必要な
建築物

5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 3次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.00 CT・SD 0.40

備考

第２庁舎

16号　保健所、税務署その他
これらに類する公益上必要な
建築物

麻生区役所

宮前区役所

宮前区宮前平２丁目２０番地５

建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

　【保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

建築物の名称 建築物の位置
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.06 CTU・SD 0.54 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.06 CTU・SD 0.80 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.34 ISO=0.70 として診断

川崎区池上新町１丁目２番４号 17号　中学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.32 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.14 CTU・SD 0.84 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.07 CTU・SD 0.81 ISO=0.70 として診断

Ａ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.16 CTU・SD 0.56 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.14 CTU・SD 0.87 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.16 CTU・SD 0.85 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.37 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.09 CTU・SD 0.46 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.25 - -

Ｂ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.06 CTU・SD 0.50 ISO=0.70 として診断

Ｂ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.45 ISO=0.70 として診断

川中島小学校

川崎区川中島２丁目４番１９号 17号　小学校

桜本中学校

川崎区浅田２丁目１１番２１号

川崎区小田５丁目１１番２０号

向小学校

　【幼稚園又は小学校等】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

浅田小学校

東小田小学校

東大島小学校

川崎区大島５丁目２５番地

川崎区大島４丁目１７番１号

17号　小学校

17号　小学校

17号　小学校

17号　小学校
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.78 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.44 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.35 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.10 CTU・SD 0.45 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.14 CTU・SD 0.84 ISO=0.70 として診断

川崎区大師河原２丁目１番１号 17号　中学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.34 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.37 CT・SD 0.67 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.07 CT・SD 0.53 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.11 CTU・SD 0.51 ISO=0.70 として診断

Ｂ・Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.30 CTU・SD 0.96 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.14 CTU・SD 0.87 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.79 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.06 CTU・SD 0.78 ISO=0.70 として診断

川崎区浜町１丁目５番１号

川崎区日進町２０番１

17号　小学校

大島小学校

藤崎小学校

17号　中学校川崎区京町３丁目１９番１１号

京町中学校

17号　中学校川崎区下並木５０番地

川崎区藤崎３丁目２番１号 17号　小学校

　【幼稚園又は小学校等】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

臨港中学校

川崎区浜町２丁目１１番２２号

川崎小学校

川崎中学校

大師中学校

17号　中学校

17号　小学校
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.22 CT・SD 0.43 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.03 CT・SD 0.33 ISO=0.70 として診断

Ａ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.19 CTU・SD 0.74 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.17 CTU・SD 0.60 ISO=0.70 として診断

Ｂ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.78 ISO=0.70 として診断

Ｂ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.21 CTU・SD 0.92 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.03 CT・SD 0.33 ISO=0.70 として診断

Ｂ－１棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.04 CT・SD 0.47 ISO=0.70 として診断

Ｂ－２棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.10 CT・SD 0.36 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.42 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.07 CT・SD 0.41 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.15 CT・SD 0.39 ISO=0.70 として診断

耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

塚越中学校

17号　中学校幸区戸手４丁目２番１号

17号　中学校幸区塚越１－６０

御幸中学校

川崎区四谷下町４－１ 17号　小学校

17号　中学校

17号　中学校

川崎区四谷上町２１５番地

南大師中学校

川崎区渡田向町１１番１号

渡田中学校

四谷小学校

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途

　【幼稚園又は小学校等】
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.10 CT・SD 0.47 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.06 CT・SD 0.78 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.26 - -

Ａ－１棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.02 CT・SD 0.77 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.03 CT・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

Ａ－３棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.06 CT・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.48 - -

Ａ棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.72 - -

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.07 CT・SD 0.32 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.14 CT・SD 1.03 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.51 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 0.85 CTU・SD 0.55 耐震改修
令和４年８月着手
令和５年９月完了予定

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.07 CTU・SD 0.51 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.36 ISO=0.70 として診断

　【幼稚園又は小学校等】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

東住吉小学校

幸町小学校

南河原小学校

古川小学校

中原区今井南町１，１１１番地 17号　小学校

中原養護学校

中原区井田3丁目13番1号 17号　学校

幸区古川町７０番地

幸区中幸町２－１７

幸区都町１８

17号　小学校

17号　小学校

17号　小学校
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.79 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.11 CTU・SD 0.82 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.02 CTU・SD 0.94 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.61 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.06 CTU・SD 0.51 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.03 CT・SD 0.34 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.04 CT・SD 0.37 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.13 CTU・SD 0.77 ISO=0.70 として診断

Ｂ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.36 ISO=0.70 として診断

Ｂ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.54 ISO=0.70 として診断

Ｂ－３棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.12 - -

Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

中原区小杉陣屋町１丁目２４番１号 17号　中学校
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.03 CT・SD 0.77 ISO=0.70 として診断

Ａ－１棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.06 CT・SD 0.80 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.18 CT・SD 0.36 ISO=0.70 として診断

　【幼稚園又は小学校等】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

中原区北谷町３２番地

17号　中学校中原区木月住吉町１９１０

住吉中学校

中原中学校

下小田中小学校

中原小学校

玉川小学校

平間小学校

17号　小学校

中原区上平間１４８０番地

17号　小学校

17号　小学校中原区下小田中３丁目３５番１号

中原区小杉御殿町１丁目９５０番地

17号　小学校
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内容 実施時期

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.77 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.10 CTU・SD 0.43 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.02 CTU・SD 0.77 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.40 ISO=0.70 として診断

高津区久地７５６ 17号　小学校
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.01 CT・SD 0.71 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.10 CTU・SD 0.83 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.75 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.00 CT・SD 0.39 ISO=0.74
G=1.05 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.01 CT・SD 0.45 ISO=0.84
G=1.20 として診断

宮前区有馬７丁目６番１号 17号　小学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.31 ISO=0.70 として診断

宮前区有馬７丁目７番１号 17号　中学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.83 ISO=0.77
G=1.10 として診断

宮前区犬蔵１丁目３番１号 17号　小学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.08 CTU・SD 0.70 ISO=0.77
G=1.10 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.48 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.34 CTU・SD 0.47 ISO=0.70 として診断

西有馬小学校

犬蔵小学校

17号　中学校宮前区犬蔵１丁目１０番１号

犬蔵中学校

有馬中学校

　【幼稚園又は小学校等】

耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

17号　中学校中原区中丸子５６２番地

玉川中学校

高津区坂戸１丁目１８番１号

久末小学校

高津区久末６４７番地

高津区梶ヶ谷４－１２

梶ヶ谷小学校

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途

17号　小学校

17号　小学校

17号　小学校

坂戸小学校

久地小学校
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.38 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.20 CTU・SD 0.42 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.27 CTU・SD 0.69 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.34 CTU・SD 0.35 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.07 CT・SD 0.38 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.01 CT・SD 0.40 ISO=0.70 として診断

１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.48 ISO=0.70 として診断

２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.13 CTU・SD 0.51 ISO=0.70 として診断

宮前区平６丁目３８２番１号 17号　小学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.46 ISO=0.70 として診断

Ａ－１棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.00 CT・SD 0.33 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.02 CT・SD 0.30 ISO=0.84
G=1.20 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.51 ISO=0.77
G=1.10 として診断

Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.38 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.38 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.47 ISO=0.70 として診断

17号　小学校

17号　小学校

17号　幼稚園

17号　中学校宮前区野川３１４２－１

建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

鷺沼小学校

17号　小学校

17号　小学校

17号　中学校宮前区菅生２丁目１０番１号

菅生中学校

　【幼稚園又は小学校等】

建築物の名称 建築物の位置

宮前区菅生１丁目２８２番地２

菅生小学校

宮前区鷺沼２－１

白幡台小学校

宮前区南平台１３－１

宮前区野川２６０４番地

 サレジオ学院幼稚園

宮前区鷺沼4－13－7他

南野川小学校

野川中学校

平小学校
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内容 実施時期

宮前区野川２６０４ 17号　小学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.13 CTU・SD 0.83 ISO=0.70 として診断

Ａ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.06 CTU・SD 0.50 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.10 CTU・SD 0.36 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.06 CTU・SD 0.55 ISO=0.70 として診断

Ａ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.11 CTU・SD 0.58 ISO=0.70 として診断

１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.32 ISO=0.70 として診断

２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.19 CTU・SD 0.48 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.02 CTU・SD 0.54 ISO=0.77
G=1.10 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.77 ISO=0.70 として診断

宮前区宮前平３丁目１４番１号 17号　小学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.75 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.16 CT・SD 0.40 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.21 CT・SD 0.44 ISO=0.70 として診断

多摩区宿河原２丁目１番１号 17号　小学校
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.04 CT・SD 0.39 ISO=0.70 として診断

多摩区宿河原４丁目１番１号 17号　中学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.75 ISO=0.70 として診断

多摩区菅城下２８－１ 17号　中学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.46 ISO=0.70 として診断

17号　小学校

　【幼稚園又は小学校等】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

多摩区生田７丁目２２番１号

生田小学校

宿河原小学校

17号　小学校

17号　中学校

宮前平中学校

宮前区宮前平２丁目７

耐震診断の方法の名称

17号　小学校

宮前平小学校

17号　小学校宮前区宮前平２丁目１８番３号

富士見台小学校

稲田中学校

菅中学校

耐震改修等の予定

備考

宮崎台小学校

宮前区東有馬５丁目１２番１号

有馬小学校

宮前区宮崎３丁目１８番地

西野川小学校
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内容 実施時期

Ａ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.76 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.49 ISO=0.70 として診断

多摩区中野島4-1403-9 17号　幼稚園
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.02 - -

Ａ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.89 ISO=0.84
G=1.20 として診断

Ａ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.39 ISO=0.84
G=1.20 として診断

多摩区三田２－５４２０－２ 17号　中学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.07 CTU・SD 0.79 ISO=0.70 として診断

多摩区三田３丁目６番４号 17号　小学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.09 CTU・SD 0.58 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.79 ISO=0.74
G=1.05 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.43 ISO=0.84
G=1.20 として診断

Ａ棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.70 - -

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.68 ISO=0.70 として診断

Ｃ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.79 ISO=0.70 として診断

全体
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.14 CTU・SD 0.37 ISO=0.70 として診断

Ａブロック
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.12 CTU・SD 0.83 ISO=0.70 として診断

Ｂブロック
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.07 CTU・SD 0.78 ISO=0.70 として診断

17号　中学校

南生田中学校

17号　小学校

多摩区南生田３丁目１番１２号

南生田小学校

三田小学校

多摩区布田２３番１号

17号　小学校

　【幼稚園又は小学校等】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

17号　小学校多摩区長尾７丁目２８番１号

下布田小学校

長尾小学校

17号　中学校多摩区枡形１丁目２２番１号

枡形中学校

学校法人カリタス学園　幼稚園

生田中学校

多摩区南生田３丁目４番１号
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.12 CTU・SD 0.85 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.01 CT・SD 0.35 ISO=0.70 として診断

Ｃ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.09 CTU・SD 0.53 ISO=0.70 として診断

Ｃ－２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.07 CTU・SD 0.44 ISO=0.70 として診断

麻生区王禅寺４丁目１４番１号 17号　小学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.53 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.75 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.21 - -

Ａ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.00 CT・SD 0.40 ISO=0.77
G=1.10 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.03 CT・SD 0.35 ISO=0.70 として診断

5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（1990 年版）

IS/ISO 1.15 CT・SD 0.30

5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（1990 年版）

IS/ISO 1.25 CT・SD 0.36

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.01 CTU・SD 0.92 ISO=0.84
G=1.20 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.11 CTU・SD 0.49 ISO=0.84
G=1.20 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.48 ISO=0.70 として診断

Ｂ棟
5-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1990年版）

IS/ISO 1.23 CT・SD 0.90 ISO=0.70 として診断

　【幼稚園又は小学校等】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

17号　中学校

南百合丘小学校

東柿生小学校

王禅寺中央小学校

桐光学園中学高等学校　１号館

桐光学園中学高等学校　２号館

麻生区王禅寺西１丁目２６番１号

麻生区王禅寺東４丁目１４番２号

王禅寺中央中学校

西生田中学校

麻生区高石３丁目２５番１号

麻生区王禅寺１２２ 17号　小学校

17号　小学校

17号　中学校

麻生区栗木三丁目383－3 17号　学校

17号　小学校

千代ヶ丘小学校

麻生区千代ヶ丘８丁目９番１号
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

１棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.85 - -

２棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.75 ISO=0.70 として診断

Ａ－１棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.74 ISO=0.70 として診断

Ａ－２棟
4-1　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所
要の耐震性を確保していることを確認する方法

IS/ISO 1.36 - -

麻生区東百合丘２丁目２４番７号 17号　小学校
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.77 ISO=0.70 として診断

Ａ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.39 ISO=0.74
G=1.05 として診断

Ｂ棟
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.00 CTU・SD 0.80 ISO=0.74
G=1.05 として診断

真福寺小学校

麻生区白山５丁目３番１号

建築物の名称 建築物の位置

虹ヶ丘小学校

麻生区虹ヶ丘１丁目２１番２号

　【幼稚園又は小学校等】

長沢小学校

麻生区東百合丘４丁目１２番１号

長沢中学校

17号　中学校

建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

17号　小学校

17号　小学校
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

川崎区堤根５２
19号　一定量以上の危険物
の貯蔵場又は処理場の用途に
供する建築物

5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 3 次診断法」（2009年版）

IS/ISO 1.03 CTU・SD 0.30

管理棟-2（管理棟本館部） 6　一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」 ＧIS 1.00 - -

管理棟-1（沈砂池棟） 6　一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」 ＧIS 1.25 - -

再利用施設 6　一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」 ＧIS 3.92 - -

堤根処理センター
川崎生活環境事業所

等々力水処理センター管理棟

中原区宮内３丁目22-1

　【一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物】

建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

耐震改修等の予定

備考

19号　一定量以上の危険物
の貯蔵場又は処理場の用途に
供する建築物
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要緊急安全確認大規模建築物　耐震診断結果一覧 （2023年3月更新）

内容 実施時期

5-5　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（1997 年版）

IS/ISO 5.80 CT・SD 0.98 耐震診断の範囲は地上1階（SRC
造）部分

3-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診
断指針」（1996年版）

IS 0.66 ｑ 1.10 耐震診断の範囲は地上2～8階（S
造）部分

5-5　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第２診断法」（1997年版）

IS/ISO 0.96 CT・SD 0.35 耐震診断の範囲は地上1～6階（Ｓ
ＲＣ造）部分

3-2　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診
断指針」（1996年版）

IS 0.35 ｑ 0.57
耐震診断の範囲は地上7～9階（Ｓ
造）部分
一部補強工事実施

旧館店舗棟 別表1-2　指針第１第二号に定める建築物の耐震診断の方法 IS 0.61 ｑ 1.53

本屋3号 別表1-2　指針第１第二号に定める建築物の耐震診断の方法 IS 0.61 ｑ 1.94

Ａブロック
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.04 CTU・SD 0.82 ISO=0.75 として診断

Ｂブロック
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.05 CTU・SD 0.83 ISO=0.75 として診断

Ｃブロック
5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 1.02 CTU・SD 0.82 ISO=0.75 として診断

高津区溝口１丁目414番地、413番
地1、415番地、413番地3

6号　物品販売業を営む店舗
10号　遊技場

5-3　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」（2001 年版）

IS/ISO 0.26 CTU・SD 0.17 建替え 未定 テナントと協議中

多摩区登戸字庚耕地2730番地ほ
か

1号　ボーリング場その他これ
らに類する運動施設
6号　物品販売業を営む店舗
12号　飲食店

5-6　一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第 2次診断法」（2009 年版）

IS/ISO 1.05 CTU・SD 0.51

アトレ川崎店

川崎区駅前本町26－1他
6号　物品販売業を営む店舗
12号　飲食店

中和ビル

耐震改修等の予定

川崎モアーズ 川崎区駅前本町6番地7他
6号　物品販売業を営む店舗
10号　遊技場
12号　飲食店

井門川崎ビル 川崎区駅前本町7ー4
10号　遊技場
12号　飲食店

ー耐震改修

　【複合用途】

備考建築物の名称 建築物の位置 建築物の用途 耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評

価の結果

幸文化センター(幸市民館・図書館）

幸区戸手本町１丁目１１番２号
4号　公会堂
9号　図書館

島崎ビル

19/19 


