
災害時応急給水拠点における施設等維持管理要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震等災害時に飲料水を確保するため本市給水区域内に設

置する災害時応急給水拠点（以下「応急給水拠点」という。）における施設及び

応急給水用資器材（以下「資器材」という。）並びに注水設備の維持管理につい

て必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）既設水栓型 組立式給水器具を取り付ける必要がない応急給水拠点（以下

「開設不要型」という。）のうち、供給ルートの耐震化が完了した小中学校等

の既設給水栓を利用した応急給水拠点における施設をいう。 

（２）併設型 開設不要型のうち、災害時に応急給水用の注水地点となる配水池・

配水塔を利用した応急給水拠点における施設をいう。 

（応急給水拠点） 

第３条 応急給水拠点は、別表第１に定めるとおりとする。 

（応急給水拠点の施設等） 

第４条 応急給水拠点における施設は、次に掲げるものをいう。 

（１）空気弁施設（空気弁室及び空気弁筺を含む。） 

（２）消火栓施設（消火栓筺を含む。） 

（３）災害対策用貯水槽（以下「貯水槽」という。）及び循環式地下貯留管（以下

「貯留管」という。） 



（４）災害対策用給水装置格納庫（以下「格納庫」という。） 

（５）給水装置（既設水栓型及び併設型における施設をいう。） 

２ 資器材は、別表第２に定めるとおりとする。 

（維持管理区分） 

第５条 応急給水拠点における施設及び資器材並びに注水設備の維持管理は、当

該施設等を所管する課、所及びセンターの長（以下「維持管理者」という。）が

行うものとし、その維持管理区分は、別表第３に定めるところによるものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、既設水栓型の給水装置の維持管理については、小

中学校の給水栓を利用した災害時応急給水拠点の設置と使用に関する覚書（平

成２６年８月２６日締結）によるものとする。 

（空気弁施設及び消火栓施設の維持管理） 

第６条 維持管理者のうち空気弁施設及び消火栓施設の維持管理をする者は、次

の事項について当該施設の点検を行うとともに空気弁及び消火栓並びに空気弁 

室、空気弁筺及び消火栓筺内の清掃を行うものとする。 

（１）空気弁及び消火栓鉄蓋の据付並びに周囲の舗装状態 

（２）空気弁、消火栓等の腐食状態 

（３）放水試験及び遊離残留塩素濃度測定 

２ 前項の点検及び清掃は、年１回以上行うものとする。 

（貯水槽及び貯留管の維持管理） 

第７条 維持管理者のうち貯水槽及び貯留管の維持管理をする者（以下この条に

おいて「貯水槽等管理者」という。）は、次の事項について貯水槽及び貯留管の



点検を行うとともに緊急遮断弁及び空気弁並びに緊急遮断弁室及び給水栓室等

の清掃を行うものとする。 

（１）緊急遮断弁室の鉄蓋の据付及び周囲の舗装状態 

（２）緊急遮断弁等の腐食状況 

（３）緊急遮断弁の閉状態での放水試験 

（４）緊急遮断弁の開閉確認 

（５）貯水槽及び貯留管内の遊離残留塩素濃度測定 

２ 前項第１号から第３号までの点検は年１回以上、第４号の点検は年２回以上、

第５号の点検は年３回以上行うものとする。 

３ 貯水槽等管理者は、緊急遮断弁の作動点検等を年１回以上その製造者に行わ

せるものとする。 

４ 貯水槽等管理者は、工事等による断水又はバルブ操作により濁水が貯水槽及

び貯留管内に流入するおそれがあると認められるときは、あらかじめ適切な措

置を講ずるものとする。 

５ 臨時的な点検等については、貯水槽等管理者の判断によるものとする。 

（格納庫の維持管理） 

第８条 維持管理者のうち格納庫の維持管理をする者（以下この条において「格

納庫管理者」という。）は、次の事項について格納庫の点検を行うとともに格納

庫の清掃を行うものとする。 

（１）格納庫の外観（損傷、変形及び腐食の有無並びに塗装状態） 

（２）格納庫（ベンチ式）の排水孔の機能 

２ 前項の点検及び清掃は、年１回以上行うものとする。 



３ 格納庫管理者は、所管する応急給水拠点に係る格納庫の鍵を管理するものと

する。 

（給水装置の維持管理） 

第９条 維持管理者のうち給水装置の維持管理をする者は、次の事項について当

該施設の点検を行うとともに給水装置等の清掃を行うものとする。 

（１）給水栓及び標示板等の外観（損傷、変形及び腐食の有無並びに塗装状態） 

（２）配管ルートにおける漏水 

（３）蛇口の作動確認 

（４）水質、水量等 

（５）外周柵及び門扉（鍵を含む。） 

（６）備蓄用倉庫 

２ 前項の点検及び清掃は、年１回以上行うものとする。 

（資器材の維持管理） 

第１０条 維持管理者のうち資器材の維持管理をする者（以下この条において「資

器材管理者」という。）は、格納庫内及び格納庫以外の場所に保管されている資

器材について、数量の確認をし、次の事項について点検を行うものとする。 

（１）組立式応急給水栓等に関するもの 

ア バルブ、コック、蛇口等の作動状況の確認 

イ 蛇口、接続部等のパッキン類及び蛇口取付ゴムホースの良否確認 

ウ 組立式応急給水栓及び組立式応急給水栓固定三脚の組立調整並びに通水

試験 

（２）空気弁室用二ッ割鉄蓋の据付状況の確認 



（３）手押ポンプ等の据付け及び揚水試験 

（４）可搬式発動発電機の試運転及び機能 

（５）エンジン式揚水ポンプの試運転及び機能 

（６）資器材の外観（損傷、変形及び腐食の有無並びに塗装状態） 

２ 前項の点検は、年１回以上行うものとする。 

３ 資器材管理者は、保管場所を整理整頓し、常に良好な状態で資器材が使用で

きるようにするため、注油、清掃、防塵処置等を行うものとする。 

４ 資器材管理者は、所管する応急給水拠点に係る格納庫の鍵を管理するものと

する。 

（注水設備の維持管理） 

第１１条 維持管理者のうち注水設備の維持管理をする者（以下この条において

「注水設備管理者」という。）は、当該設備の付属品類の数量を確認し、次の事

項について点検を行うものとする。 

（１）注水設備の外観（損傷、変形及び腐食の有無並びに塗装状態） 

（２）バルブ等の作動確認 

（３）接続用ホース等の良否 

（４）揚水ポンプの試運転及び機能 

（５）通水試験及び機能 

（６）遊離残留塩素濃度測定 

２ 前項の点検は、年１回以上行うものとする。 

３ 注水設備管理者は、当該施設の使用の都度、バルブの開閉状況等について点

検を行うものとする。 



４ 注水設備管理者は、保管場所の整理整頓をし、常に良好な状態で注水設備が

使用できるようにするため、注油、清掃、防塵処置等を行うものとする。 

（点検結果等の報告） 

第１２条 維持管理者は、毎年３月３１日現在における資器材等の数量について

は、応急給水用資器材点検表（第１号様式）により、前５条に規定する点検結

果については、災害時応急給水拠点等点検記録簿（第２号様式）により毎年４

月第２週末日までに水道管理課に報告しなければならない。 

（修理等） 

第１３条 第６条から第１１条までに規定する点検により当該施設等が修理、取

替え、補充等を必要としたときは、維持管理者の責任においてこれを行うもの

とする。 

（応急給水拠点の開設訓練） 

第１４条 維持管理者は、必要があると認めるときは、応急給水拠点における点

検に併せ、所属職員を対象とした応急給水拠点開設訓練を行うものとする。 

２ 維持管理者は、前項の開設訓練を行うときは地元町内会等に対して参加要請

し、水道施設の広報と防災意識の啓発に努めるものとする。 

３ 維持管理者は、前２項の開設訓練を行ったときは、その訓練結果を応急給水

拠点開設訓練結果報告書（第３号様式）により毎年度末に水道管理課に報告し

なければならない。 

   附 則 

この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 



この改正要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この改正要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年７月２３日から施行する。 

   附 則 



 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年１０月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１２月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１月１８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年２月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年３月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年３月１８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係）

応急給水拠点一覧表

（管径㎜）

取出

（φ100）

空気弁

（φ６００）

空気弁

（φ７００）

空気弁

（φ４００）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ８００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ５００） 小田１丁目中央公園内

空気弁 　　　小型ベンチ式格納庫

（φ１２００）

空気弁

（φ１２００）

空気弁

（φ１２００）

空気弁

（φ３５０）

消火栓

（φ１２００）

空気弁

（φ１２００） 大師公園内ベンチ式格納庫

空気弁 　　　（貯留管　容量１００㎥）

（φ２００）

空気弁

（φ１２００）

空気弁

小田公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

南部防災センター倉庫内

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ３００）

空気弁

富士見中学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ２００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ１００）

空気弁

川中島中学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

出来野公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ２００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

行
政
区

番号 給水拠点 給水拠点の所在地 標示板 資器材保管場所

1 浮島町 浮島町11-3 竪型格納庫内

2 千鳥町 千鳥町１３－１ 竪型格納庫内

川
　
　
　
崎

3 水江町 水江町３－３ 竪型格納庫内

4 扇町 扇町２－５ 竪型格納庫内

5 白石町 白石町１ 竪型格納庫内

6 殿町 殿町１－１７－１９ 竪型格納庫内

7 台町 台町７－２ 竪型格納庫内

8 浜町（１） 浜町１－１０－３ 竪型格納庫内

9 富士見 富士見１－１－４ 竪型格納庫内

10 小田（１） 小田１－９－１７

11 共同溝（１） 東田町８－１４ 第１配水工事事務所倉庫内

12 共同溝（２） 東田町１１－２７ 第１配水工事事務所倉庫内

13 共同溝（３） 南町１７ 第１配水工事事務所倉庫内

14 川崎市役所 東田町５－４ ○ 第３庁舎地下倉庫内

15 共同溝（４） 堀之内町１０－１４ 第１配水工事事務所倉庫内

16 大師公園 大師公園１ ○

17 桜川公園 桜本１－１４－３ ○ 桜川公園内ベンチ式格納庫

18 日進町 日進町５－１ 竪型格納庫内

19 小田公園 空気弁 小田４－２０ ○

20 南部防災センター 空気弁 小田７－３－１ ○

21 東扇島 東扇島３１ 竪型格納庫内

22 富士見中学校 空気弁 富士見２－１－２ 〇

23 池上新町 池上新町１－２－４ 竪型格納庫内

24 浜町（２） 浜町２－１１－２２ 竪型格納庫内

25 渡田向町 渡田向町１１－１ 竪型格納庫内

26 小田（２） 小田２－２１－７ 竪型格納庫内

27 四谷上町 四谷上町２４－１ 竪型格納庫内

28 下並木 下並木５０ 竪型格納庫内

29 川中島中学校 空気弁 藤崎２－１９－１ 〇

30 出来野公園 空気弁 日ノ出２－１７ 〇

31 大師河原 大師河原２－１－１ 竪型格納庫内

32
川崎高等学校附
属中学校

中島３－３－１ 竪型格納庫内

33
渡田小学校
（既設水栓型）

田島町１４－１ ○

34
大師小学校
（既設水栓型）

東門前２－６－１ ○

35
宮前小学校
（既設水栓型）

宮前町８－１３ ○



（φ９００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ１０００）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ１２００） 御幸公園内ベンチ式格納庫

空気弁 　　　（貯留管　容量１００㎥）

（φ２００）

空気弁

南加瀬五反公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

塚越中学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

36
小田小学校
（既設水栓型）

小田４－１２－２４ ○

37
田島小学校
（既設水栓型）

渡田１－２０－１ ○

38
川崎小学校
（既設水栓型）

日進町２０－１ ○

39
東門前小学校
（既設水栓型）

東門前３－４－６ ○

40
新町小学校
（既設水栓型）

渡田新町３－１５－１ ○

41
旭町小学校
（既設水栓型）

旭町２－２－１ ○

42
臨港中学校
（既設水栓型）

浜町２－１１－２２ ○

43
川中島小学校
（既設水栓型）

川中島２－４－１９ ○

44
南大師中学校
（既設水栓型）

四谷上町２４－１ ○

45
渡田中学校
（既設水栓型）

渡田向町１１－１ ○

46
殿町小学校
（既設水栓型）

殿町１－１７－１９ ○

47
川崎中学校
（既設水栓型）

下並木５０ ○

48
大師中学校
（既設水栓型）

大師河原２－１－１ ○

49
田島中学校
（既設水栓型）

小田２－２１－７ ○

50
藤崎小学校
（既設水栓型）

藤崎３－２－１ ○

51
東小田小学校
（既設水栓型）

小田５－１１－２０ ○

52
東大島小学校
（既設水栓型）

大島５ー２５－１ ○

53
浅田小学校
（既設水栓型）

浅田２－１１－２１ ○

54
京町中学校
（既設水栓型）

京町３－１９－１１ ○

桜本１－９－１５

55
川中島中学校
（既設水栓型）

藤崎２－１９－１ ○

63
桜本中学校
（既設水栓型）

○

京町１－１－４ ○

58
大島小学校
（既設水栓型）

池上新町１－２－４

1 都町 都町３９－１ 南河原公園内小型ベンチ式格納庫

2 小倉 小倉４－３－２４ 竪型格納庫内

3 南加瀬 南加瀬３－１０－１ 竪型格納庫内

4 下平間 下平間１－２ 第１配水工事事務所分室倉庫内

5 幸区役所 戸手本町１－１１－１ ○ 区役所内ベンチ式格納庫

6 御幸公園 東古市場１ ○

7 北加瀬 北加瀬２－３－１ 竪型格納庫内

8 南加瀬五反公園 空気弁 南加瀬２－１９－４ ○

9 塚越中学校 空気弁 塚越１－６０ ○

○浜町１－５－１

大島４－１７－１ ○

56
四谷小学校
（既設水栓型）

四谷下町４－１ ○

57

59

62

60

61

京町小学校
（既設水栓型）

向小学校
（既設水栓型）

川崎高等学校付
属中学校
（既設水栓型）

富士見中学校
（既設水栓型）

さくら小学校
（既設水栓型）

○

富士見２－１－２ ○

中島３－３－１

○



南河原中学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ３００）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ７００）

空気弁

（φ８００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ１３００）

空気弁

（φ２００）

消火栓

（φ１２００） 中原平和公園内ベンチ式格納庫

空気弁 　　　（貯留管　容量１００㎥）

（φ１２００） 等々力緑地内ベンチ式格納庫

空気弁 　　　（貯留管　容量１００㎥）

（φ３００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

井田中学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

上丸子小学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

大戸小学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

平間小学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ１００）

空気弁

幸

10 南河原中学校 空気弁 中幸町４－３１ ○

11 戸手 戸手４－２－１ 竪型格納庫内

12
古市場小学校
（既設水栓型）

古市場１－１ ○

13
南加瀬小学校
（既設水栓型）

南加瀬４－２４－１ ○

14
古川小学校
（既設水栓型）

古川町７０ ○

15
戸手小学校
（既設水栓型）

戸手本町１－１６５ ○

16
夢見ヶ崎小学校
（既設水栓型）

南加瀬２－１３－１ ○

17
御幸中学校
（既設水栓型）

戸手４－２－１ ○

18
南河原小学校
（既設水栓型）

都町１８ ○

19
幸町小学校
（既設水栓型）

中幸町２－１７ ○

20
御幸小学校
（既設水栓型）

遠藤町１ ○

21
下平間小学校
（既設水栓型）

下平間１７５ ○

22
塚越中学校
（既設水栓型）

塚越１－６０ ○

23
東小倉小学校
（既設水栓型）

東小倉１－１ ○

24
西御幸小学校
（既設水栓型）

小向西町４－３０ ○

25
日吉小学校
（既設水栓型）

北加瀬１－３７－１ ○

29
日吉中学校
（既設水栓型）

北加瀬２－３－１ ○

1 上丸子山王町 上丸子山王町２－１３６９ 竪型格納庫内

2 木月住吉町 木月住吉町１－１ 竪型格納庫内

3 木月 木月４－３２－１ 竪型格納庫内

4 宮内 宮内２－１１－１ 竪型格納庫内

5 下小田中 下小田中２－１７－１ 竪型格納庫内

6 井田 井田１－４０ 竪型格納庫内

7 中原区役所 小杉町３－２４５ ○ 区役所内ベンチ式格納庫

8 中原平和公園 木月住吉町３３－１ ○

9 等々力緑地 宮内４－１－２ ○

10 下新城 下新城１－１５－３ 竪型格納庫内

11 中丸子 中丸子５６２ 竪型格納庫内

12 小杉陣屋町 小杉陣屋町１－２４－１ 竪型格納庫内

13 今井仲町 今井仲町７－１ 竪型格納庫内

14 井田中学校 空気弁 井田杉山町１１－１ ○

15 上丸子小学校 空気弁 上丸子八幡町８１５ ○

16 大戸小学校 空気弁 下小田中１－４－１ ○

17 平間小学校 空気弁 上平間１４８０ ○

18 上平間 上平間１３６８ 竪型格納庫内

○27
南河原中学校
（既設水栓型）

中幸町４－３１

26
南加瀬中学校
（既設水栓型）

○南加瀬３－１０－１

小倉２－２０－１ ○28
小倉小学校
（既設水栓型）



中
　
　
　
原

19
下沼部小学校
（既設水栓型）

下沼部１９５５ ○

20
西中原中学校
（既設水栓型）

下小田中２－１７－１ ○

21
新城小学校
（既設水栓型）

下新城１－１５－１ ○

22
中原中学校
（既設水栓型）

小杉陣屋町１－２４－１ ○

23
上丸子小学校
（既設水栓型）

上丸子八幡町８１５ ○

24
今井中学校
（既設水栓型）

今井仲町７－１ ○

25
中原小学校
（既設水栓型）

小杉御殿町１－９５０ ○

26
東住吉小学校
（既設水栓型）

木月住吉町１－１１ ○

27
玉川中学校
（既設水栓型）

中丸子５６２ ○

28
小杉小学校
（既設水栓型）

小杉町２－２９５－１ ○

29
宮内小学校
（既設水栓型）

宮内２－４－１ ○

30
井田小学校
（既設水栓型）

井田中ノ町２９－１ ○

31
大谷戸小学校
（既設水栓型）

上小田中１－２７－１ ○

32
下小田中小学校
（既設水栓型）

下小田中３－３５－１ ○

33
平間小学校
（既設水栓型）

上平間１４８０ ○

34
今井小学校
（既設水栓型）

今井西町３－１８ ○

35
苅宿小学校
（既設水栓型）

苅宿２５－１ ○

36
井田中学校
（既設水栓型）

井田杉山町１１－１ ○

37
大戸小学校
（既設水栓型）

下小田中１－４－１ ○

38
西丸子小学校
（既設水栓型）

小杉陣屋町２－１９－１ ○

39
玉川小学校
（既設水栓型）

北谷町３２ ○

40
平間中学校
（既設水栓型）

上平間１３６８ ○

41
下河原小学校
（既設水栓型）

上平間５８５ ○

42
住吉中学校
（既設水栓型）

木月住吉町２７－１ ○

43
住吉小学校
（既設水栓型）

木月祇園町１７－１ ○

45
木月小学校
（既設水栓型）

木月４－５３－１ ○

44
宮内中学校
（既設水栓型）

宮内４－１３－１ ○



　
　
　

（φ６００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ１１００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ３５０）

空気弁

（φ２００）

消火栓

（φ２００）

空気弁

（φ１５００） 梶ケ谷第１公園内ベンチ式格納庫

空気弁 　　　（貯留管　容量１００㎥）

久末表耕地公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ３５０）

空気弁

高津小学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ２００）

空気弁

下野毛２丁目公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ２００）

空気弁

久本小学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

久地の里公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

1 北見方 北見方１－１１－２ 竪型格納庫内

2 千年（１） 千年５７８ 竪型格納庫内

久末 久末６３７ 竪型格納庫内

4 溝口（１） 溝口５－２４ 竪型格納庫内

3

5 新作 新作１－２４－５ 竪型格納庫内

6 溝口（２） 溝口１－６－７ てくのかわさき内ベンチ式格納庫

7 高津区役所 下作延２－８－１ ○ 区役所内ベンチ式格納庫

8 市民プラザ 新作１－１９－１ ○ 市民プラザ内ベンチ式格納庫

9 梶ケ谷第１公園 梶ケ谷２－１０ ○

10 久末表耕地公園 空気弁 久末１９３８ ○

11 千年（２） 千年１３００ 竪型格納庫内

12 高津小学校 空気弁 溝口４－１９－１ ○

13 子母口 子母口７３０ 竪型格納庫内

14 下野毛２丁目公園 空気弁 下野毛２－８－３ ○

15 末長 末長４－１－１ 竪型格納庫内

16 久本小学校 空気弁 久本３－１１－３ ○

17 久地の里公園 空気弁 久地３－１６ ○

18
橘中学校
（既設水栓型）

千年１３００ ○

19
梶ヶ谷小学校
（既設水栓型）

梶ケ谷４－１２ ○



（φ１５０）

空気弁

（φ６００）

空気弁

（φ８００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ１５００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ１２００） 東高根森林公園駐車場内

空気弁 ベンチ式格納庫（貯留管　容量７０㎥）

（φ１００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

野川第３公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ１５０）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ１００）

空気弁

20
子母口小学校・
東橘中学校
（既設水栓型）

子母口７３０ ○

21
橘小学校
（既設水栓型）

千年１０２４ ○

22
新作小学校
（既設水栓型）

新作１－９－１ ○

23
西梶ヶ谷小学校
（既設水栓型）

梶ケ谷２－１４－１ ○

24
久末小学校
（既設水栓型）

久末６４７ ○

25
高津中学校
（既設水栓型）

久本３－１１－２ ○

26
西高津中学校
（既設水栓型）

久地１－１０－１ ○

27
南原小学校
（既設水栓型）

上作延３－９－１ ○

○

28
末長小学校
（既設水栓型）

末長３－８－１ ○

29
久地小学校
（既設水栓型）

34
下作延小学校
（既設水栓型）

下作延５－１９－１ ○

35
東高津中学校
（既設水栓型）

末長４－１－１ ○

1 野川（１） 野川台１－９－１６ 竪型格納庫内

2 有馬（１） 有馬６－６－１ 竪型格納庫内

3 宮崎（１） 宮崎３－５－１５ 竪型格納庫内

4 土橋 土橋３－１－１１ 竪型格納庫内

5 菅生（１） 菅生６－３３－１３ 竪型格納庫内

6 菅生ケ丘 菅生ケ丘２９－８ 竪型格納庫内

7 宮前区役所 宮前平２－２０－５ ○ 区役所内倉庫

8 東高根森林公園 神木本町２－１０－１ ○

9 野川（２） 野川本町２－２９－１ 竪型格納庫内

10 菅生（２） 菅生４－６－１ 竪型格納庫内

11 野川（３） 西野川２－２－１ 竪型格納庫内

12 野川第３公園 空気弁 野川台２－８－１ ○

13 有馬（２） 有馬７－７－１ 竪型格納庫内

14 宮崎（２） 宮崎１０７ 竪型格納庫内

15 宮前平 宮前平２－７ 竪型格納庫内

16 平 平３－１５－１ 竪型格納庫内

17 神木本町 神木本町５－１１－１ 竪型格納庫内

18 犬蔵 犬蔵１－１０－１ 竪型格納庫内

19 菅生（３） 菅生２－１０－１ 竪型格納庫内

20
犬蔵中学校
（既設水栓型）

犬蔵１－１０－１ ○

21
鷺沼配水池
（併設型）

土橋３－１－１ ○

22
宮崎台小学校
（既設水栓型）

宮崎３－１８－２ ○

23
宮前平小学校
（既設水栓型）

宮前平３－１４－１ ○

32
高津小学校
（既設水栓型）

溝口４－１９－１ ○

33
久本小学校
（既設水栓型）

久本３－１１－３ ○

31
東高津小学校
（既設水栓型）

北見方２－５－１ ○

○30
上作延小学校
（既設水栓型）

上作延５５９

久地４－２－１



宮
　
　
　
前

23
（既設水栓型）

宮前平３－１４－１ ○

24
菅生中学校
（既設水栓型）

菅生２－１０－１ ○

25
鷺沼小学校
（既設水栓型）

鷺沼２－１ ○



　
　
　

（φ２００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ１０００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ６００）

空気弁

（φ３５０）

空気弁

（φ３５０）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

西菅公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

登戸第２公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

（φ３５０）

空気弁

（φ１５０）

26
宮崎配水塔
（併設型）

鷺沼４－１１－６ ○

27
潮見台配水池
（併設型）

潮見台４－１ ○

28
宮崎小学校
（既設水栓型）

馬絹１－３０－９ ○

29
有馬小学校
（既設水栓型）

東有馬５－１２－１ ○

30
宮前平中学校
（既設水栓型）

宮前平２－７ ○

31
西野川小学校
（既設水栓型）

野川台３－１０－１ ○

32
野川中学校
（既設水栓型）

西野川２－２－１ ○

33
南野川小学校
（既設水栓型）

南野川２－１２－１ ○

34
平小学校
（既設水栓型）

平６－５－１ ○

35
犬蔵小学校
（既設水栓型）

犬蔵１－３－１ ○

36
宮崎中学校
（既設水栓型）

宮崎１０７ ○

37
向丘中学校
（既設水栓型）

神木本町５ー１１－１ ○

38
野川小学校
（既設水栓型）

西野川２－１９－１ ○

39
平中学校
（既設水栓型）

平３－１５－１ ○

有馬７－７－１ ○

40
西有馬小学校
（既設水栓型）

有馬７－６－１ ○

47
向丘小学校
（既設水栓型）

平１－６－１ ○

1 堰 堰３－８ 竪型格納庫内

2 長尾 長尾６－３４－７ 竪型格納庫内

3 枡形（１） 枡形３－４－１ 竪型格納庫内

4 菅 菅２－３ー１２ 竪型格納庫内

菅馬場（１） 菅馬場２－１７－１ 竪型格納庫内

6 三田（１） 三田４－６－１５ 竪型格納庫内

5

7 西生田（１） 西生田１－１５－６ 竪型格納庫内

8 西生田（２） 西生田５－２８－１ ○ 特殊格納庫内

9 多摩区役所 登戸１７７５－１ 多摩区役所内倉庫

10 宿河原 宿河原４－２１ 竪型格納庫内

11 登戸 登戸５９９ 竪型格納庫内

12 生田 生田７－２２－１ 竪型格納庫内

13 枡形（２） 枡形６－２６ 竪型格納庫内

14 西菅公園 空気弁 菅北浦４－１３ ○

15 登戸第２公園 空気弁 登戸新町２２７ ○

16 菅馬場（２） 菅馬場４－１ 竪型格納庫内

17 三田（２） 三田２－５４２０－２ 竪型格納庫内

○

○

○

○

水沢３－７－１

宮前平２－１８－３

南平台１３－１

菅生１－５－１

有馬中学校
（既設水栓型）

43

44

46

45

稗原小学校
（既設水栓型）

富士見台小学校
（既設水栓型）

白幡台小学校
（既設水栓型）

菅生小学校
（既設水栓型）

42
土橋小学校
（既設水栓型）

土橋３－１－１１ ○

41



空気弁

稲田小学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

菅中学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

中野島小学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

17 三田（２） 三田２－５４２０－２ 竪型格納庫内

18 稲田小学校 空気弁 宿河原３－１８－１ ○

19 菅中学校 空気弁 菅城下２８－１ ○

20 中野島小学校 空気弁 中野島３－１２ー１ ○



（φ１００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ３５０）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

（φ２００）

空気弁

虹ヶ丘公園内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量１００㎥）

岡上小学校内ベンチ式格納庫

　　　（貯水槽　容量６０㎥）

（φ２００）

21 枡形（３） 枡形１－２２－１ 竪型格納庫内

22 南生田 南生田３－４－１ 竪型格納庫内

23 中野島 中野島１－１６ー１ 竪型格納庫内

24
中野島中学校
（既設水栓型）

中野島１－１６－１ ○

25
高石配水塔
（併設型）

西生田５－２８－１ ○

26
長沢配水池
（併設型）

三田５－１－１ ○

27
三田小学校
（既設水栓型）

三田３－６－４ ○

28
稲田中学校
（既設水栓型）

宿河原４－１－１ ○

29
南生田小学校
（既設水栓型）

南生田３－１－１ ○

30
南生田中学校
（既設水栓型）

南生田３－４－１ ○

31
生田中学校
（既設水栓型）

三田２－５４２０－２ ○

32
中野島小学校
（既設水栓型）

中野島３－１２－１ ○

33
稲田小学校
（既設水栓型）

宿河原３－１８－１ ○

34
東菅小学校
（既設水栓型）

菅馬場２－１９－１ ○

35
菅小学校
（既設水栓型）

菅２－６－１ ○

36
生田小学校
（既設水栓型）

生田７－２２－１ ○

37
西菅小学校
（既設水栓型）

菅北浦４－２－１ ○

38
枡形中学校
（既設水栓型）

枡形１－２２－１ ○

39
登戸小学校
（既設水栓型）

登戸１３２９ ○

40
長尾小学校
（既設水栓型）

長尾７－２８－１ ○

41
宿河原小学校
（既設水栓型）

宿河原２－１－１ ○

42
南菅中学校
（既設水栓型）

菅馬場４－１－１ ○

43
南菅小学校
（既設水栓型）

菅馬場３－２５－１ ○

46
菅中学校（既設
水栓型）

菅城下２８－１ ○

47
東生田小学校
（既設水栓型）

枡形４－９－１ ○

1 千代ケ丘 千代ケ丘７－３－２０ 竪型格納庫内

2 万福寺 万福寺１－１１－３ 竪型格納庫内

3 東百合丘（１） 東百合丘４－４２－７ 竪型格納庫内

4 王禅寺東（１） 王禅寺東５－５０－４６ 竪型格納庫内

5 上麻生（１） 上麻生５－１１－１ 竪型格納庫内

6 栗平 栗平１－１－２６ 竪型格納庫内

7 栗木台 栗木台２－１５－１ 竪型格納庫内

8 岡上 岡上６８０ 竪型格納庫内

9 麻生区役所 万福寺１－５－１ ○ 区役所内ベンチ式格納庫

10 虹ケ丘公園 空気弁 虹ケ丘１－２１－１ ○

11 岡上小学校 空気弁 岡上６７５－１ ○

12 王禅寺東（２） 王禅寺東４－１４－２ 竪型格納庫内

○

○

44

45

下布田小学校
（既設水栓型）

生田ふれあい広
場
（既設水栓型）

布田 ２３－１

生田１－１－１



空気弁
12 王禅寺東（２） 王禅寺東４－１４－２ 竪型格納庫内



（φ２００）

空気弁

（φ３００）

空気弁

（φ３５０）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ１００）

空気弁

（φ１５０）

空気弁

（φ３００）

空気弁

42
長沢中学校
（既設水栓型）

東百合丘４－１２－１ ○

麻
　
　
　
生

13 上麻生(２) 上麻生４－３９－１ 竪型格納庫内

14 上麻生(３) 上麻生６－４０－１ 竪型格納庫内

15 はるひ野 はるひ野４－８－１ 竪型格納庫内

16 細山 細山２－２－１ 竪型格納庫内

17 東百合丘（２） 東百合丘４－１２－１ 竪型格納庫内

18 金程 金程３－１６－１ 竪型格納庫内

19 白鳥 白鳥１－５－１ 竪型格納庫内

20
西生田小学校
（既設水栓型）

細山２－２－１ ○

21
金程小学校
（既設水栓型）

金程２－１０－１ ○

22
百合丘小学校
（既設水栓型）

百合丘２－１－２ ○

23
柿生中学校
（既設水栓型）

上麻生６－４０－１ ○

24
黒川配水池
（併設型）

黒川３１３ ○

25
白鳥中学校
（既設水栓型）

白鳥１－５－１ ○

26
はるひ野小・
中学校
（既設水栓型）

はるひ野４－８－１ ○

27
虹ヶ丘小学校
（既設水栓型）

虹ケ丘１－２１－２ ○

28
金程中学校
（既設水栓型）

金程３－１６－１ ○

29
千代ヶ丘小学校
（既設水栓型）

千代ケ丘８－９－１ ○

30
片平小学校
（既設水栓型）

片平５－２８－１ ○

31
東柿生小学校
（既設水栓型）

王禅寺東６－３－１ ○

32
南百合丘小学校
（既設水栓型）

王禅寺西１－２６－１ ○

33
真福寺小学校
（既設水栓型）

白山５－３－１ ○

34
西生田中学校
（既設水栓型）

高石３－２５－１ ○

35
王禅寺中央小学
校
（既設水栓型）

王禅寺東４－１４－１ ○

36
王禅寺中央中学
校
（既設水栓型）

王禅寺東４－１４－２ ○

37
栗木台小学校
（既設水栓型）

栗木台５－１５－１ ○

38
麻生小学校
（既設水栓型）

上麻生３－２４－１ ○

43
柿生小学校
（既設水栓型）

片平３－３－１ ○

○

○

○41
長沢小学校
（既設水栓型）

上麻生４－３９－１

岡上６７５－１

東百合丘２－２４－７

39

40

麻生中学校
（既設水栓型）

岡上小学校
（既設水栓型）


