
令和６年 １月１３日 

報 道 発 表 資 料 

川崎市上下水道局 

 

入江崎余熱利用プールの臨時休館について 

 

 入江崎余熱利用プール（川崎区塩浜３－２４－１２）において、令和６年 1 月１２日

（金）、高温水循環ポンプ機器が故障したため、１月１３日（土）から当面の間、休館

とさせていただきます。 

 

１ 故障の状況 

高温水循環ポンプ機器の絶縁不良により停止 

 

２ 故障の発生日時 

１月１２日（金）１９時１５分頃 

なお、当日のプールの利用には支障がありませんでした。 

 

３ 今後の対応と営業再開の見込み 

・業者に修理を依頼しており、部品の交換が必要となっています。 

・故障への対応状況、営業再開の見込みについては、入江崎余熱利用プール及び上下水

道局のホームページでお知らせします。 

 

 

（問合せ先） 

川崎市上下水道局サービス推進部サービス推進課 

佐久間 電話：０４４－２００－３１２１    

 


